Bescheinigung

eines
Rohrleitungsteiles

~ TOVEBAYERNISZA Technische Prif-GmbH
Ein Untemnehmen der TUV Stiddeutschiand Halding AG und der Schweiltechnischen Zentralanstait Wien
Sitz des Untemehmens: A -1030 Wien, Arsenal Objekt 207
Verwaltungsrat: Dipl-Ing. Karsten Puell (Vorsitzender) « Geschaftsfihrer: Dipf.-Ing. Hans Sirault, Dr. Kurt Mach
Firmenbuchnummer: EN 178884 s - Firmenbuchgericht: Landesgericht Wien
Bankverbindung: Postsparkasse * BLZ 60 000 - Kto-Nr. 9100 2268

TOV

TUV BAYERN SZA




T4V

TUV BAYERN SZA

[Zahl; RT 6001 |

BESCHEINIGUNG

Gegenstand:

UMK - Wasseraufbereitungs- bzw, Entkalkungsgeréate

Dieser Rohrleitungsteil ist zum Einbau in Wasserleitungssystemen bestimmt.

Hersteller: Institut fur Wasser — und Umweltverbesserung

| Herstellungsort: Gallizien

| Laufende Nummern: 6001/1 bis 3

Bezeichnung des Raumes: \nnenraum
Hoéchstzuldssiger Betriebsdruck (bar): 10
Hochstzuléissige Betriebstemperatur(°C): 95

Nennweiten: 25 und 20

Werkstoff: MS 58, laut Auskunft der Lebensmitteluntersuchungsanstait Wien
lebensmitteltauglich,

Bendtzer: Institut fur Wasser- und Umweltverbesserung
8132 Galilizien, Mllnern 19

[ Baujahr: 1998
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[Zeichnungsnummer: RT 6001

Produkt der gréfiten aufeinander senkrecht stehenden Abmessungen (m?):
0,14 x 0,08 = 0,001

PRUFUNGEN

Druckpriifung:
Durchgefuhrt am 23. 08. 1899 belm TUV Bayern SZA mit 15 bar.

Ergebnis: kein Anstand

Bauausfiihrung laut beiliegender Zeichnung.

Zum Zeichen der erfolgr/e;rchen Prifung wurde der gegenstandliche Rohrieitungsteil
mit dem Prifstempel @ versehen.

Der Kesselpriifer Der Leiter der Erstpriifstelle

V‘}_‘
Wien, den 23.8.1999 Wien, den 23.8.1998




